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ReZIMe
U radu su prikazane osnovne karakteristike dimnjaka Beogradskih elektrana u Beogradu 
visine 120 m. Prikazan je termografski snimak kamerom sa infracrvenim zracima koji je ukazi-
vao da na dimnjaku postoje neravnomerne toplije i hladnije zone, što je ukazivalo na oštećenje 
termoizolacije. Proračun i analiza statičkih uticaja od temperaturnih promena u zidu dimnjaka 
pri radnim temperaturama gasova koje su više od proračunskih temperatura iz originalnog pro-
jekta, kao i statičkih uticaja koji nastaju u slučajevima oštećenja termoizolacije, ukazuju da mo-
že doći do ozbiljnih prekoračenja napona u betonu i armaturi zida dimnjaka. S tim u vezi data je 
metodologija pregleda spoljašnje površine zida dimnjaka, kao i pregled unutrašnje termoizola-
cije sa ciljem da se utvrdi stanje bitnih elemenata armiranobetonske konstrukcije dimnjaka i de-
finišu potrebne sanacione mere, kako bi se objekat doveo u ispravno stanje. 
Ključne reči: armiranobetonski dimnjak, termička analiza, mere sanacije.
SUMMARY
This paper presents basic characteristics of ″Beogradske elektrane″ 120 m-height-chimney 
in Belgrade. The thermographic snapshot is made by infra-red rays camera indicating existen-
ce of unequal warmer and cooler zones as result of thermoinsulation damage. Design and anal-
ysis of static forces arising out of changes of temperature in wall of chimney by gases operation 
temperatures being higher than temperatures from original design, as well as static forces ari-
sing out of thermoinsulation damage, are indicating possible exceeding of ultimate strength in 
concrete and reinforcement of chimney wall. Therefore, the methodology for surveying outer as 
wall as inner thermoinsulation surface of chimney wall is given in order to determine the state 
of essential elements of reinforced concrete structure of chimney and to define necessary retrofit 
intended to bring the system into operating state.
Key words: reinforced concrete chimney, thermal analysis, retrofit measures.
1. Uvod
Na osnovu ugovora između JKP „BEOGRADSKE 
ELEKTRANE“ i Građevinskog Fakulteta – Instituta za 
materijale i konstrukcije – IMK, predviđeno je vršenje 
određenih istraživanja i pregleda armiranobetonskog 
dimnjaka visine 120 m, koji je projektovan za odvođe-
nje gasova iz tri kotla. U ovoj fazi eksploatacije na dim-
njak su priključena dva kotla i dimovodni kanal iz par-
ne kotlarnice.
Cilj pregleda, predviđenih istražnih radova, dopun-
skih ispitivanja i analiza rezultata proračuna je procena 
i utvrđivanje stanja bitnih elemenata armiranobetonske 
konstrukcije dimnjaka i definisanje potrebnih sanacionih 
mera, kako bi se objekat doveo u ispravno stanje. 
2. oPis oBJEktA
2.1. Geometrija objekta
Dimnjak je visine 120 m sa ab plaštom koji je konu-
snog oblika od kote terena ±0.00 do kote +30 m, a zatim 
je cilindričnog oblika do vrha, odnosno do kote +120m. 
Spoljašnji prečnik na koti ±0.00 je 9 m, a od kote +30 pa 
do vrha je 5,5 m. 
Debljina ab zida – plašta dimnjaka je stepenasto 
promenljiva od 40 cm u nižim delovima, do 20 cm na vr-
hu (debljina zida se menja stepenasto: 40 / 35 / 30 / 25 / 
20 cm, slika 1), a promene debljina su izvršene na mesti-
ma konzolnih ispusta za nošenje unutrašnjeg ozida. Plašt 
dimnjaka je armiran obostrano horizontalnom i vertikal-
nom armaturom do kote 30 m, a zatim do vrha dimnjaka 
armiranje je samo u spoljašnjoj zoni plašta. 
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Slika 1. Geometrija dimnjaka
2.2. Kvalitet ugrađenog materijala
Projektom je predviđeno da ab plašt dimnjaka bu-
de izveden betonom MB 30 armiran glatkom armaturom 
GA 240/360.
2.3. Fundiranje dimnjaka
Dimnjak je fundiran na armiranobetonsku kruž-
nu ploču MB 30, debljine 2,5 m i prečnika 15 m, koja 
se na koti –4,00 m oslanja na grupu od 72 šipa sistema 
„FRANKI“. Šipovi su prečnika Ø 520 mm, dužine 19 m, 
nosivosti 1000 kN (100 t) i kvaliteta betona MB 30.
2.4. Unutrašnji dimovodni kanal
Unutrašnja dimovodna cev (ozid) je od radijalne ki-
selootporne opeke debljine 10 cm. Unutrašnji prečnik di-
movodne cevi je do kote 30 m promenljiv, a od ove kote 
pa do vrha je 4,2 m.
Između unutrašnje površine ab plašta i ozida je ne-
ventiliran vazdušni prostor i termoizolacija od mineral-
ne vune promenljive debljine: od 15 cm u nižim delovi-
ma dimnjaka, pa do 5 cm u poslednje dve lamele na vr-
hu dimnjaka.
Ozid je urađen u lamelama visine 15 m. Do kote 
30 m ozid i termoizolacija se oslanjaju na konzolna oja-
čanja izvedena proširenjem iz ab plašta kontinualno po 
celom obimu dimnjaka, a od kote 45 m, ozid i termoi-
zolacija se oslanjaju na kružne prstenaste grede oslonje-
ne na 6 konzolnih ispusta iz ab plašta. Ove konzole i ab 
prstenovi se nalaze na mestima promene debljine plašta, 
odnosno, počevši od kote 45 m na svakih 15 m visine 
dimnjaka. Na vrhu dimnjaka je izrađen armiranobetonski 
prsten, prekriven kapom od livenog gvožđa.
2.5. Temperaturni režim rada dimnjaka
Investitor je dostavio i sledeće podatke o tempera-
turnom režimu rada: u toku grejne sezone 2004/05. go-
dine maksimalna temperatura gasova na izlazu iz ko-
tlaVK6 je 219°C, a iz kotla VK7 je 173°C. Kotlovi VK 6 
i VK 7 su snage 116 MW.
3. tERMoviZiJsko sNiMANJE diMNJAkA
Pri definisanju metodologije pregleda dimnjaka i 
sa tim u vezi, obima vršenja istražnih radova, vođeno je 
računa da je Investitor tokom marta meseca izvršio ter-
movizijsko snimanje dimnjaka. Snimanje je obavljeno 
20.03.2005. u dnevnim uslovima, sa IR kamerom iz pet 
pravaca. Prema podacima vreme je bilo vedro, brzina ve-
tra 3 m/s, relativna vlažnost 70 %, a spoljašnja tempera-
tura 5°C. Prilikom ovog snimanja kotao VK6 nije bio u 
funkciji, tako da dimnjak nije bio u potpunosti optere-
ćen.
Ovim termografskim snimanjem je konstatovan 
hladniji pojas na oko 8 m ispod gornje platforme, kota 
oko 110 m, i topla zona na oko 15 m ispod srednje plat-
forme, odnosno, na koti oko 60 m. Ispod pojasa tople zo-
ne do donje platforme, na koti oko 30 m, uočena je nerav-
nomerna raspodela toplote sa blažim temperaturnim pro-
menama, slika 2.
Termografski snimci su ukazivali na oštećenja ozida 
koja su nastala naročito na međusobnim prelazima poje-






















Slika 2. Termografski snimak dimnjaka, [1]
4.  RAČUNSKA ANALIZA PRORAČUNSKIh 
tEMPERAtURA U AB PLAštU
U osnovnom projektu proračun statičkih uticaja iza-
zvanih temperaturnom promenom u ab plaštu je urađen 
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sa pretpostavljenom računskom temperaturom dimnih 
gasova od 180°C (podaci definisani projektnim zadat-
kom u originalnom projektu). Pri tome je računska spo-
ljašnja temperatura usvojena –10°C, što odgovara najne-
povoljnijem slučaju – zimskom periodu rada dimnjaka 
sa najvećom temperaturnom razlikom između temperatu-
re u unutrašnjosti dimnjaka i spoljašnje temperature vaz-
duha. Kako je kasnije, u eksploataciji, temperaturni re-
žim promenjen na temperaturu gasova od 220°C, pristu-
pilo se kontrolnim temperaturnim proračunima radi ana-
lize uticaja ove promene na ab konstrukciju dimnjaka i 
na konstrukciju ozida. Takođe je proračunom trebalo da 
se analizira promena statičkih uticaja u plaštu dimnjaka 
u slučajevima oštećenja termoizolacije registrovanih na 
termografskim snimcima.
4.1.  Određivanje računske temperaturne razlike u 
ab zidu plašta dimnjaka
Razlika u temperaturi vazduha spolja i unutar dim-
njačke cevi (koja je definisana temperaturom gasa – di-
ma) dovešće do provođenja toplote kroz sve slojeve dim-
njačkog zida. Na taj način, doći će do temperaturne razli-
ke na spoljašnjoj i unutrašnjoj strani armiranobetonskog 
plašta debljine d
z
, slika 3, odnosno do pojave temperatur-
nog gradijenta. U proračun su uvedene uobičajene pret-
postavke: da je temperaturni gradijent linearna funkcija 
po debljini zida, kao i da je temperatura dimnjačkog ga-
sa, odnosno spoljašnjeg vazduha, konstantna celom visi-
nom dimnjaka. Samo provođenje toplote kroz armirano-
betonski zid, koji nas najviše interesuje, zavisiće umno-
gome i od sposobnosti spoljašnjih i unutrašnjih površina, 
da apsorbuju ili reflektuju toplotu okolnog vazduha. U 
slučaju razmatranog dimnjaka, sa spoljašne strane je ar-
miranobetonski zid, a sa unutrašnje strane je ozid – oblo-
ga od kiselootporne šamotne opeke. Unutrašnji vazduš-
ni sloj je bez ikakve ventilacije. Zavisno od materijala 
od koga je sačinjen sloj, pri transportu toplote dolazi i 
do konventivnog prelaza sa vazduha na zid na toplijoj 
– unutrašnjoj strani, i sa zida na vazduh na hladnijoj – 
spoljnoj strani zida, disipacije toplote na površini zida, 
usled čega se javlja skok u temperaturi između vazduha i 











Slika 3. Dijagram provođenja toplote kroz složeni dimnjački zid 
(slojevi od unutra prema spolja: kiselootporna opeka, termoi-
zolacija, ab plašt)
U preseku složenog zida koji sadrži više različitih 
materijala, količina toplote koja prolazi kroz takav slo-
jeviti zid jedinične površine, vodeći računa da su gusti-
ne toplotnih flukseva konvekcije i kondukcije jednake, 
iznosi:
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gde su uvedene sledeće oznake:
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T
s




 – temperature na površinama pojedinih slojeva,
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 – koeficijenti prelaza toplote na unutrašnjoj i 
spoljašnjoj strani zida, gde α
u zavisi od unutrašnjeg preč-
nika dimnjaka, temperature i brzine kojom se kreće gas 
unutar cevi i koja se, za proračun, obično usvaja 15 do 
20 m/s.
Iz gornjeg izraza, gustina toplotnog fluksa za slože-
nu dimnjačku cev može se pisati u obliku:
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 oznaka za ekvivalentnu toplotnu otpornost svih 
slojeva složenog zida uvećanu za otpornost prelaza to-
plote na spoljašnjim stranama zida i unutrašnjeg vazduš-
nog prostora (α
v
 je koeficijent prelaza toplote unutrašnjeg 
vazdušnog prostora).





) u armiranobetonskom plaštu debljine d
z
 jed-
nog složenog dimnjačkog zida sa unutrašnjim vazdušnim 
prostorom koji nije ventiliran, može se odrediti na osno-
vu relacije:
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e b
d
t t t T T
R α
∆ = − = ⋅ −  (3)
Temperatura na unutrašnjoj strani armiranobeton-
skog zida se određuje iz izraza:
1 1( ) zbu s u s
e z s
d
t T T T
R α α
 
= + − ⋅ + 
 
  (4)
Uticaj temperaturnog gradijenta Δt na cilindričnu 
armiranobetonsku dimnjačku cev je takav da proizvo-
di izduženje Δl = α
z
 Δt unutrašnjih vlakana na zagreja-
noj strani armiranobetonskog zida u odnosu na spoljaš-
nju – hladnu stranu. Efekat ove nejednake deformacije je 
pojava složenog naponskog stanja savijanja u radijalnom 
i tangencijalnom pravcu armiranobetonskog zida, usled 
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čega se javljaju naponi zatezanja na spoljnoj, a naponi 
pritiska na unutrašnjoj strani zida.
Koeficijenti αi su uzeti prema danas važećem stan-
dardu JUS.U.C5.050 pod nazivom: projektovanje i gra-
đenje visokih industrijskih dimnjaka od armiranog beto-
na, pravilnik br. 07-93/135 od 15. 05.1987. objavljen u 
Službenom listu SFRJ, br. 54/87.
4.2. Statički uticaji usled temperature
4.2.1. Izotropni cilindar izložen linerano promenljivoj 
temperaturnoj razlici po debljini zida cilindra
Timošenko [2] je dao analitičko rešenje termičkih 
napona u izotropnom cilindru sa slobodnim krajevima, 
izloženom linearno promenljivoj temperaturi po deblji-





 na spoljašnjoj i unutrašnjoj površini zida 
cilindra, u tačkama dovoljno udaljenim od krajeva cilin-














 temperature na spoljašnjoj i unutrašnjoj 
površini zida cilindra. Analiziran je cilindar sledećih ka-
rakteristika materijala: e = 36.85 Mpa, α = 7.710–6 1/0C, 
v = 0.3 i prečnika D = 3 m. Debljina zida cilindra je d. 
Zamenom prethodnih parametara u jednačinu (5) dobi-
jeni su u presecima dovoljno daleko od krajeva cilindra 
podužni i radijalni naponi od +2.03 MPa i –2.03 MPa na 
unutrašnjem i spoljašnjem zidu cilindra. Rezultati Timo-
šenka su upoređeni sa modelom dimnjaka formiranom po 
MKE u programu Sap 2000. Usvojena je mreža četvo-
rougaonih shell konačnih elemenata, sa odnosom strana 
bliskim jedinici. Teorijski rezultati koje je dao Timošen-
ko i rezultati MKE, prikazani su na slici 4.





male vrednosti na slobodnom kraju, odnosno da kako se 
udaljavamo od slobodnog kraja, ovi naponi naglo rastu i 
na rastojanju približno jednakom polovini prečnika cilin-
dra, dostižu istu vrednost od 2.03 MPa.
4.2.2.  Računski model dimnjaka za termičku analizu 
programom SAP 2000
Pošto se u prethodnom primeru potvrdila pouzda-
nost shell konačnog elementa u oblasti termičke analize, 
formiran je realan model ab dimnjaka. Usvojen je mate-
rijal sledećih karakteristika: ν=0.2,


















Slika 5. Model dimnjaka





 na slobodnoj ivici cilin-
dra usled linearno promenljive temperature 


























Granični uslovi su uklještenje u 
osnovi i slobodan kraj na vrhu dimnja-
ka. U programu Sap 2000 formiran je 
numerički model dimnjaka po MKE, 
prikazan na slici 5. Usvojena je mreža 
od 2993 četvorougaona shell elemen-
ta, sa odnosom strana bliskim jedini-
ci. Na mestima na kojima se očekivala 
koncentracija napona, tj. u osnovi dim-
njaka, mestima skokova u temperatur-
nom režimu, kao i mestima naglih pro-
mena u geometriji poprečnog preseka, 
usvojena je finija mreža konačnih ele-
menata.
IZGRADNJA 62 (2008) 10–11, 425–432 429
4.2.3. Temperaturni režimi
Analizirani su uticaji u dimnjaku usled tri tempera-
turna režima, prikazana u tabeli 1. Prvi, u oznaci T–180 
odnosio se na stanje projektovane računske temperatu-
re od 1800C i projektovne termoizolacije, drugi, u oznaci 
T–219–1 na stanje povišene temperature u eksploataciji 
od 2190C i projektovne termoizolacije i treći, u oznaci T–
219–2 na stanje pri temperaturi 2190C kada je na koti iz-
među +30 m i +40 m došlo do otpadanja termoizolacije.
Tabela 1. Temperaturni režimi
















0.25 4 16 7 20 7 20
0.30 5 19 8 23 8 23
0.35 6 22 10 27 10 27
0.40 3 19 6 22 64 104
Pretpostavljeno je da je zagrevanje dimnjaka osno-
simetrično i da se menja prema izrazu:
0( , ) ( ) ( ) zT x z t x t x
d










 temperaturna razlika po debljini zida dim-
njaka sa vrednošću nula u srednjoj ravni, kako je prika-
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Slika 6. Raspodela temperature po debljini zida ljuske
4.2.4. Uticaji u dimnjaku usled temperature
Dobro je poznato da je naprezanje kružne cilindrič-
ne ljuske usled temperaturnog polja (6) opisano jednom 
diferencijalnom jednačinom, što za posledicu ima isto-
vremenu pojavu membranskog stanja i savijanja srednje 
ravni ljuske. Sa željom da se ukaže na doprinos koji sva-
ka od komponenti a) i b) sa slike 6 ima na ukupno napre-
zanje u dimnjaku, na slici 7 i slici 8 dat je prikaz tempera-





 i radijalnih sila N
φ
, pri režimu T–180.
Sa slike 7 uočavamo da usled konstantne tempera-
ture t0 u osi zida, radijalna pomeranja tačaka (slika 7.b) 
gotovo u potpunosti prate skokoviti temperaturni režim 
(slika 7.a) po visini dimnjaka. Kao posledica sprečenog 
širenja u osnovi zida, dimnjak je lokalno pritisnut do vi-
sine od oko dva metra iznad osnove velikom silom priti-
ska u radijalnom pravcu. Kako se udaljavamo od osnove 
dimnjaka, statički uticaji teže nultim vrednostima. Do lo-
Slika 8. Uticaji u dimnjaku usled Δt pri režimu temperature T–180: b) radijalno pomeranje, c) aksijalnie sile u radijalnom pravcu, d) 
radijalni momenti savijanja
Slika 7. Uticaji u dimnjaku usled t0 pri režimu temperature T–180: b) radijalno pomeranje, c) aksijalnie sile u radijalnom pravcu, d) 
radijalni momenti savijanja
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kalnih poremećaja u statičkim uticaji-
ma po visini dimnjaka, ponovo dola-
zi samo na mestima naglih promena u 
temperaturnom režimu.
Linearno promenljivi gradijent 
temperature Δt, prikazan na slici 8a, 
izaziva gotovo čisto savijanje ljuske 
duž segmenata sa uniformnim reži-
mom temperature. Do složenog na-
prezanja, uz istovremeno prisustvo 
radijalnih momenata savijanja i ra-
dijalnih sila, dolazi u zonama naglih 
promena u temperaturnom režimu, 
slike 8c i 8d. Ovakvi lokalni efekti u 
saglasnosti su i sa deformisanim obli-
kom dimnjaka sa slike 8b.
Dakle, može se zaključiti da na 
mestima poremećaja nastlih uslovima 
oslanjanja, odnosno naglih promena 
u temperaturi, ima smisla govoriti o 
istovremenom uticaju temperature t0 
u osi zida i temperaturnog gradijen-
ta Δt po debljini zida dimnjaka. Izvan 
ovih mesta, uticaji usled temperatu-
re t0 u osi zida postaju zanemarljivi, 
pa temperaturni gradijent postaje do-
minantan faktor koji utiče na veličinu 
naprezanja u dimnjaku. 
Na slici 9 i slici 10 prikazani su 
radijalni momenti savijanja i radijal-
ne sile usled istovremenog delova-
nja t0 i Δt, pri tempera-turnim režimi-
ma T–180 i T–219–1. Sa povećanjem 
temperature pri istoj debljini termo-
izolacije, povećanje statičkih uticaja 
je izraženije u delovima dimnjaka sa 
većim debljinama zida.
Konačno, na slici 11 i slici 12 su 
prikazani uticaji u dimnjaku pri reži-
mu temperature T–219–2, kada je na 
koti između +30 m i +40 m došlo do 
otpadanja termoizolacije. 
Primećujemo da na mestu na-
glog skoka vrednosti temperature, iz-
među kota +30 m i +40 m, istovreme-
no dolazi i do značajnog skoka u ve-
ličini radijalnih momenata savijanja i 
radijalnih sila. Na osnovu izraza (5), 
i do sada rečenog, zaključujemo da je 
veličina skoka u radijalnim momen-
tima savijanja direktno proporcional-
na odnosu temperaturnih gradijenata, 
odnosno da je veličina skoka u radi-
jalnim silama direktno proporcional-
na odnosu temperatura u osi, pri sta-
nju T–219–1 sa izolacijom i stanju T–
219–2 bez izolacije između kota +30 
m i +40 m. 
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Slika 13. Radijalni momenti savijanja po visini dimnjaka pri stanjima  a) T–180,  b) T–
219–1 i c) T–219–2
            a)                                              b)                                               c)        
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juće fotodokumentacije kao pratećeg 
priloga dokumentacije o stanju kon-
strukcije.
b) Zbog nemogućnosti da se na 
drugi način izvrši pregled zatvorenog 
prostora između ab plašta i unutršnje 
obloge – ozida dimnjaka, utvrđivanje 
stanja termoizolacije izvršiće se en-
doskopskim snimanjem međuprosto-
ra između ab plašta dimnjaka i ozida. 
Snimanje pomoću sonde video-endo-
skopa vršiće se kroz prethodno bu-
šenje otvora u plaštu sa radnih plat-
formi i mernih mesta između radnih 































Slika 14. Dispozicija mesta snimanja ter-
moizolacije pomoću video-endoskopa
Koristeći sondu video-endosko-
pa potrebno je pregledati prostor le-
vo, desno i dole od mernog mesta i 
izvršiti fotografisanje izolacije, ozida 
od šamotne opeke i unutrašnje povr-
šine ab plašta dimnjaka.
c) Utvrđivanje mehaničkih i fi-
zičkih karakteristika betona vrši-
će se na uzorcima – kernovima koji 
će se vaditi mašinskom garniturom i 
to: 3 uzorka sa kote ± 0.00, 3 uzor-
ka sa radne platforme na koti +30 m 
i 3 uzorka sa radne platforme na koti 
+75 m. Ispitivanje mehaničkih karak-
teristika betona izvršiti na uzorcima 
posle njihove pripreme u laboratori-
ji koja je predviđena za te namene u 
svemu prema važećim standardima.
5. MEtodoLogiJA PREgLEdA 
Rezultati računskih analiza sprovedenih u tački 4, kao i analiza prethod-
no navedenih podataka, ukazivali su da je na dimnjaku potrebno izvršiti slede-
će preglede radi utvrđivanja:
a) stanja spoljašnje površine ab plašta dimnjaka,
b) stanja termoizolacije između ab plašta i unutrašnjeg ozida,
c) mehaničkih i fizičkih karakteristika betona.
a) Utvrđivanje stanja i oštećenja noseće armiranobetonske konstrukcije 
dimnjaka izvršilo bi se uz pomoć alpinista spuštanjem preko užadi postavljenih 
u 5 sekcija po obimu dimnjaka i pregledom površine plašta iz neposredne blizi-
ne, pri čemu je, na taj način omogućeno osmatranje svake pojedinačne sekcije 
ukupne širine približno 3 m. Ovi vizuelni pregledi bi služili za izradu tehničkog 
snimka oštećenja uočenih na spoljašnjoj površini ab plašta dimnjaka. Na snim-
cima bi se prikazala oštećenja prema unapred urađenoj klasifikaciji oštećenja 
karakterističnoj za armiranobetonske konstrukcije.
Pored ovih pregleda, u cilju izrade tehničkog snimka oštećenja, vršilo bi 
se i snimanje oštećenja digitalnim fotoaparatom radi sačinjavanja odgovara-
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6. ZAKLJUČAK
Usled povećane radne temperature dimnih gasova 
sa 180°C na 219°C i sa termoizolacijom prema original-
nom projektu, rezultati računskih analiza su pokazali da 
je porast statičkih uticaja takav da se u zidu dimnjaka 
moraju javiti oštećenja u vidu vertikalnih prslina sa otvo-
rima nedozvoljeno velikih širina. 
Eventualno oštećenje unutrašnje termoizolacije, ili 
njen nedostatak, na šta ukazuje termovizijski snimak, ta-
kođe izaziva veliki porast radijalnih momenata savija-
nja i sila zatezanja u radijalnom pravcu u zoni ošteće-
nja termoizolacije, i to veći od onog nastalog usled na-
vedenih povišenih radnih temperatura dimnih gasova u 
dimnjaku. 
Rezultati termovizijskog snimanja dimnjaka i spro-
vedene računske analize statičkih uticaja u dimnjaku 
usled povišene radne temperature i nedostatka termoizo-
lacije, jasno ukazuju na neophodnost detaljnog pregleda 
dimnjaka po metodologiji prikazanoj u ovom radu. 
Na osnovu ovakvih pregleda i dodatnih računskih 
analiza uticaja termoizolacije na ponašanje ab plašta 
dimnjaka, definisaće se potrebne sanacione mere kako bi 
se objekat doveo u ispravno stanje. 
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